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ул.40л.Окт., д.17 замена эл. ламп 60 Вт шт. 3 30/07

ул.40л.Окт., д.33А, 2 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 85/07

5 мкр., д.13, 3 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 40/07

4 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 6 43/07

5 мкр., д.15, кв.102 перезапуск автомата 42/07

кв.112-128 обследование инженерных сетей 56/07

8 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 3 1/07

5 мкр., д.16, 7 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 51/07

4 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 108/06

12 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 9 12/07

5 мкр., д.39, кв.13 перезапуск автомата 54/07

2,4 под. перезапуск автомата

замена эл. ламп 60 Вт шт. 3 52/07

1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 60/07

2 под. перезапуск автомата 50,55/07

замена эл. ламп 60 Вт шт. 2 105/06

замена эл. ламп 60 Вт шт. 3 75,94/07

5 мкр., д.41, 3 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 88/07

8 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 90/07

ул.Гоголя, д.4, 1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 65/07

3 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 89/07

ул.Гоголя, д.8, 6 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 158/06

7 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 150/06

ул.Комсомол., д.7, 3 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 2 53/07

ул.Советская, д.39, 1 под. замена эл. ламп 60 Вт шт. 1 161/06

ул.40 л.Окт., д.33А, 2 под., демонтаж светильника шт. 1

1 этаж
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 85/07

5 мкр., д.13, 3 под., демонтаж светильника шт. 1

1 этаж
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 40/07

4 под., возле п/я демонтаж светильника шт. 1

17.07.23г.
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 43/07

5 мкр., д.13, 4 под., демонтаж светильника шт. 2

2 этаж, 4 этаж
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 2

2. Работы по текущему ремонту

Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание

Объем
номер заявки / 

месяц

1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию

Электроснабжение
№ 

п/
Адрес Вид работ

Ед. 

изм.



25.07.23г. клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 4

саморез 3,5х45 шт. 4

дюбель 8х60мм шт. 4 84,86/07

5 мкр., д.16, 7 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 4/07

5 мкр., д.39, 2 под., демонтаж светильника шт. 2

1 этаж
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 2

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 4

саморез 3,5х45 шт. 4

дюбель 8х60мм шт. 4 94/07

5 мкр., д.40, 7 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 13/07

5 мкр., д.41, 8 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 90/07

ул.Гоголя, д.8, 7 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 163/06

ул.Комсомол., д.1, 3 под., демонтаж светильника шт. 1

1 этаж
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 152/06

ул.Комсомол., д.3, 3 под., демонтаж светильника шт. 1

тамбур
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 162/06

ул.Советская, д.39, 1 под., демонтаж светильника шт. 1

3 этаж
монтаж светильника со свето-

ак.датчиком
шт. 1

клеммная колодка 1,5-4,0 мм2 шт. 2

саморез 3,5х45 шт. 2

дюбель 8х60мм шт. 2 61/07


